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Zusätzliche Werkvorschriften des EW Wangen 

Ergänzungen zu den regionalen Werkvorschriften (WV ZH) 
 

Ergänzung zu Ziffer 5.3 

Im Elektrizitätswerk der Gemeinde Wangen wird die Nummerierung der Netzkommando-Steuerdrähte wie 

folgt festgelegt: 
 

WV ZH 

Ziffer 5.3 

Funktion Steuerdraht-Nr. Kommando 

Steuerneutralleiter Nr. 0  

Sperrung Waschm. / Tumbler (ohne GWA) Nr. 1 10 

Boiler Tag Nr. 2 11 

Boiler Nacht Nr. 3 14/15/22/24 

Wärmepumpe Nr. 4 21/25 

Notheizung Wärmepumpe Nr. 5 20 

   

Doppeltarif Nr. 9 9 

 

Die verbleibenden Nummern (6-8) können für weitere Verwendungszwecke verwendet werden. 
Eine Steuerdrahtlegende ist gemäss WV ZH Ziffer 5.35 in jedem Fall beim Netzkommandoempfänger 

anzubringen. 

Die Zählerplätze sind eindeutig mit der angeschlossenen Bezüger-Anlage zu beschriften. 
(keine Schema-Nummern) 

 
Ergänzung zu Ziffer 6.12 

Alle Schaltapparate sind bauseits zu liefern und zu montieren. 
Es sind Schaltschütze mit einteiligen plombierbaren Abdeckungen zu verwenden. 

z.B. E-Nr. 507 553 200 (REG-Steuerschütze) 

 
Ergänzung zu Ziffer 6.17 

Von jedem Wasserzähler ist ein Steuerkabel (U72 1x4x0.8) zur Elektro-Zählerverteilung zu führen. 
(Siehe Auflage Wasserversorgung Wangen) 

 

Ergänzung zu Ziffer 6.34 

Für Wandlermessungen ist ein zusätzlicher Reserve-Zählerplatz für die Fernauslesung vorzusehen. 

(Siehe Schema Nr. ZMD410) 
 

Ergänzung zu Ziffer 8.23 

Notheizungen für Wärmepumpen sind, falls nicht über die Wärmepumpe gesperrt, zwingend über ein 
separates Kommando zu sperren. 

(Siehe Schema Nr. SSP_WP) 
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